Серия EVX Цифровые контроллеры для витрин со статическим и вентилируемым охлаждением.  
1 Подготовка.
1.1 Внимание.
Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием прибора и  примите во внимания дополнительную информацию по установке и электроподключению; храните эти инструкции рядом с прибором.
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Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.

2 Введение.
2.1 Предисловие.

EVX является новой серией контроллеров, предназначенных для управления работой витрин со статическим и вентилируемым охлаждением.

Серия состоит из следующих моделей:
· EVX201 – для управления работой витрин со статическим охлаждением, а также с простой функцией НАССР.

· EVX203 – для управления работой витрин с вентилируемым охлаждением, а также с простой функцией НАССР.

· EVX214 – для управления работой витрин с вентилируемым охлаждением, с таймером, а также расширенной функцией НАССР.

 EVX201 оснащен: 
· 1 входом для измерительных приборов (датчик камеры) для NTC датчиков.

· 1 цифровым входом (микро переключения двери).

· 1 цифровым выходом (реле) для управления работой компрессора (16 А @ 250 VAC); процесс оттайки будет производиться при выключении компрессора.  
EVX203 оснащен: 
· 2 входами для измерительных приборов (датчик камеры и датчик испарителя) для NTC датчиков.

· 1 цифровым входом (микро переключения двери).

· 3 цифровыми выходами (реле) для управления работой компрессора (16 А @ 250 VAC), управления оттайкой и вентилятором испарителя; процесс оттайки может производиться  как электрически, так и горячим газом.  

EVX214 оснащен: 
· часами реального времени.

· 3 входами для измерительных приборов (датчик камеры, датчик испарителя и датчик конденсатора) для NTC датчиков.

· 2 цифровыми входами (микро переключения двери и многофункциональный).

· 4 цифровыми выходами (реле) для управления работой компрессора (30 А @ 250 VAC), управления оттайкой, вентилятором испарителя и четвертого использования (освещение камеры, предохранение от запотевания, вспомогательный выход, выход сигнала тревоги, резистор двери, клапаном регулятора давления испарителя или вентилятор конденсатора); процесс оттайки может производиться  как электрически, так и горячим газом.  

Модели являются без корпусными (без передней панели); пользовательский интерфейс состоит из 4-х цифрового дисплея (со знаком десятичной части и функциональными значками) и 6 кнопок (Ввод, Вверх, Вниз, Оттайка, Вспомогательный и Вкл./Ожидание). 
При завершении установки, закрепите прибор штифтами М3 на задней панели.

При использовании ключа программирования EVKEY (поставляемого по заказу), Вы можете скачивать и загружать параметры конфигурации; Вы также можете подсоединить контроллеры к системе мониторинга и управления RICS (через последовательный интерфейс TTL с протоколом соединения MODBUS).
3 Размеры и установка.

3.1 Размеры.
Размеры указаны в мм.:
[image: image2.png]‘Ew(nzm

©4.0(0.157) ’4

L [ P

r

26.0(1.023)

i °c E
\-e ooov w) © @ © 4 f
IIIOIIITITIII—

L S R J

156.0 (6.141)

45.0(1.771)—»|




3.2 Установка.

Установка на заднюю панель с использованием штифтов М3.
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3.3 Дополнительная информация к установке.
· убедитесь, что режим работы (рабочая температура, относительная влажность и т.д.) должен быть в пределах, указанных в технических характеристиках;
· не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, потоками горячего воздуха и т.д.), в зонах значительного электромагнитного излучения, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов;
· в соответствие с  нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы  демонтаж  осуществлялся только при помощи  специального инструмента   

4 Пользовательский интерфейс.

4.1 Предварительная информация.

Пользовательский интерфейс состоит из 4-х цифрового дисплея (со знаком десятичной части и функциональными значками) и 6 кнопок (Ввод, Вверх, Вниз, Оттайка, Вспомогательный и Вкл./Ожидание).
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Рабочие состояния:

· состояние “Вкл.” (прибор подключен к электропитанию и включен: регуляторы могут быть включены).

· состояние “Ожидание” (прибор подключен к электропитанию, но выключен с помощью программного обеспечения: регуляторы выключены; возможность включения/выключения освещения камеры или вспомогательного выхода вручную зависит от параметра u2). 
· состояние “Выкл. «(электропитание к прибору не подключено).

4.2 Включение/выключение прибора вручную.
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована, и никакая процедура не выполняется;

· нажмите кнопку Вкл./Ожидание, удерживая в течение 2 сек.: индикаторный диод вкл./ожидания включится/выключиться.
Для EVX214:
Используя многофункциональный вход, Вы можете включать/выключать прибор с удаленного доступа.
4.3 Дисплей.
При нормальной работе включенного прибора, дисплей отобразит температуру камеры, за исключением периодов протекания процесса оттайки, в этих случаях дисплей отобразит температуру, установленную параметром d6.

При выключенном приборе, дисплей также будет выключен.
4.4 Отображение температуры испарителя (только EVX203 и EVX214).
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована, и никакая процедура не выполняется;

· нажмите кнопку Вниз, удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет первый доступный значок;
· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз, чтобы выбрать символ “Pb2”;
· нажмите кнопку Ввод.
Если Вам необходимо завершить процедуру:

· нажмите кнопку Ввод (или не производите действий в течение 60 сек.);

· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз, до тех пор пока дисплей не покажет температуру камеры и, затем, не производите действий в течение 60 сек.
Альтернативно:

· кратковременно нажмите кнопку Вкл./Ожидание.
Если датчик испарителя не подключен (параметр Р3=0), то отображение символа “Pb2” доступно не будет.
4.5 Отображение температуры конденсатора (только EVX214).
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована, и никакая процедура не выполняется;

· нажмите кнопку Вниз, удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет первый доступный значок;
· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз, чтобы выбрать символ “Pb3”;
· нажмите кнопку Ввод.
Если Вам необходимо завершить процедуру:

· нажмите кнопку Ввод (или не производите действий в течение 60 сек.);

· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз, до тех пор пока дисплей не покажет температуру камеры и, затем, не производите действий в течение 60 сек.
Альтернативно:

· кратковременно нажмите кнопку Вкл./Ожидание.
Если датчик конденсатора не подключен (параметр Р4=0), то отображение параметра “Pb3” доступно не будет.
4.6 Подключение / Отключение функции переохлаждения.

· убедитесь, что клавиатура не заблокирована, и никакая процедура не выполняется, что процесс оттайки и/или стекания конденсата не выполняется и что вентилятор испарителя выключен (два последних условия применимы только  для EVX203 и EVX214);
· нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 4 секунд: загорится  индикатор переохлаждения;

Во время действия функции переохлаждения рабочая установка будет уменьшена на величину, установленную параметром r5; время действия функции будет определяться параметром r6.Во время действия функции переохлаждения процесс оттайки активирован не будет ни при каких условиях; если промежуток времени между последовательными процессами оттайки истечет во время действия функции переохлаждения, то процесс оттайки будет активирован сразу же после окончания действия функции.

4.7 Активирование процесса оттайки вручную.
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована, и никакая процедура не выполняется; также убедитесь, что функция переохлаждения не действует.
· нажмите кнопку Оттайка, удерживая в течение 4 сек.
Для EVX203 и EVX214:

Если функцией датчика испарителя является выполнение функции датчика оттайки (Р3=1) и при активации процесса оттайки температура испарителя выше, чем установленная параметром d2, то процесс оттайки активирован не будет. 
4.8 Режим работы для компенсации высокого или низкого уровня относительной влажности (только EVX203 и EVX214 и только если параметр F0 имеет значение 5).  
Во время режима работы для компенсации низкого уровня относительной влажности, вентилятор испарителя будет включаться при выключении компрессора (параметр F4 определяет количество выключений, тогда как параметр F5 определяет количество включений).

Во время режима работы для компенсации высокого уровня относительной влажности, вентилятор испарителя будет всегда оставаться включенным.
4.8.1 Активирование режима работы для компенсации низкого или высокого уровня относительной влажности  вручную (только EVX203 и EVX214 и только если параметр F0 имеет значение 5).  
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована, и никакая процедура не выполняется;

· нажмите одновременно кнопки Ввод и Вверх, удерживая в течение 4 секунд: дисплей покажет символ “rhH” (режим работы для компенсации высокого уровня относительной влажности) в течение 10 сек.

Для восстановления нормального отображения величие до завершения операции:

· нажмите любую кнопку.

Активация режима работы для компенсации высокого или низкого уровня относительной влажности может быть осуществлена с использованием параметра F6.

Если параметр F0 не имеет значение 5, то одновременное нажатие кнопок Ввод и Вверх приведет к отображению следующего символа “- - - -” в течение 1 сек.
4.8.2 Выведение на дисплей выполняемого режима работы (при компенсации высокого или низкого уровня относительной влажности, только для EVX203 и EVX214 и только если параметр F0 имеет значение 5).  
· убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

· нажмите кратковременно кнопки Ввод и Вверх: дисплей покажет символ “rhL” (режим работы для компенсации низкого уровня относительной влажности) или символ “rhH” (режим работы для компенсации высокого уровня относительной влажности)  в течение 10 сек.

Для восстановления нормального отображения величие до завершения операции:

· нажмите любую кнопку.

Активация режима работы для компенсации высокого или низкого уровня относительной влажности может быть осуществлена с использованием параметра F6.

Если параметр F0 не имеет значение 5, то одновременное нажатие кнопок Ввод и Вверх приведет:

· к отображению следующего символа “- - - -” в течение 1 сек., если клавиатура не заблокирована;

· к отображению символа “Loc” в течение 1 сек., если клавиатура заблокирована.
4.9 Включение/выключение освещения камеры вручную (только EVX214 и только если параметр u1 имеет значение 0).  
· убедитесь, что никакая процедура не выполняется;
· кратковременно нажмите кнопку Вспомогательный: индикатор включится/отключиться.
При использовании микро переключения двери Вы сможете включить/отключить освещение камеры с удаленного доступа, также смотри параметр u2.

4.10 Включение предохранения от запотевания (только EVX214 и только если параметр u1 имеет значение 1).
· убедитесь, что прибор включен, и никакая процедура не выполняется.
· нажмите кнопку Вспомогательный, удерживая в течение 2 сек.: многофункциональный индикатор загорится, и предохранение от запотевания будет активировано; индикатор и процедура будут активированы на время, задаваемого параметром u6.
Отключение предохранения от запотевания вручную не возможно (до тех пор, пока временной интервал, установленный параметром u6, не истечет).
4.11 Включение/отключение вспомогательного выхода (только EVX214 и только если параметр u1 имеет значение 2).

· убедитесь, что клавиатура не заблокирована, и никакая процедура не выполняется.

· кратковременно нажмите кнопку Вспомогательный.
При использовании многофункционального входа Вы можете включать/отключать вспомогательный выход с удаленного доступа.

Если вспомогательный выход был включен вручную, то Вы также сможете отключить его вручную (аналогично, если вспомогательный выход был включен с удаленного доступа, то вы сможете отключить его тем же самым способом); см. также параметр u2.
4.12 Функция энергосбережения (только EVX203 и EVX214).  
Во время действия функции энергосбережения рабочая установка будет увеличена на температуру, установленную параметром r4, и вентилятор испарителя будет активироваться циклически, при условии, что параметр F0 имеет значение 1 или 2 (параметр F13 определяет время, в течение которого вентилятор будет выключен, а параметр F14 определяет время, когда вентилятор будет включен).

По истечении времени, заданного параметром i10 (без активации цифрового входа активации двери и при условии, что температура камеры достигла рабочей установки), функция энергосбережения будет активирована автоматически (до тех пор, пока вход не будет активирован). 
4.12.1 Активация/отключение функции энергосбережения с воздействием только на компрессор (только EVX214).

При использовании многофункционально входа Вы сможете активировать/отключить функцию энергосбережения с удаленного доступа.
Функция энергосбережения также может быть активирована в режиме реального времени, на промежуток времени, установленном параметром НЕ1; в этом случае время действия функции может быть задано с использованием параметра НЕ2.
4.13 Блокировка/разблокировка клавиатуры.
Чтобы заблокировать клавиатуру:

· убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;

· нажмите одновременно кнопки Вниз и Вкл./Ожидание, удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет “Loc” в течение 1сек.
Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:

· включить/выключить прибор вручную;

· отобразить температуру испарителя (с помощью процедуры, описываемой в параграфе 4.4);

· отобразить температуру конденсатора (с помощью процедуры, описываемой в параграфе 4.5);

· активировать/отключить функцию переохлаждения;

· активировать процесс оттайки вручную;

· активировать режим работы для создания низкого или высокого уровня относительной влажности и определить тип режима работы;

· активирование/отключение выхода вспомогательного датчика вручную;

· просмотреть информацию относительно сигнала тревоги НАССР;

· стереть список сигналов тревоги НАССР;

· изменить дату и время;

· изменить рабочую установку (с помощью процедуры, описанной в параграфе 5.2);

· вывести на дисплей количество часов работы компрессора;

· стереть количество часов работы компрессора;
Эти действия вызовут отображение знака “Loc” в течение 1сек.
Чтобы разблокировать клавиатуру:

· нажмите одновременно кнопки Вниз и Вкл./Ожидание, удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет “UnL” в течение 1сек.
4.14 Отключение звукового сигнала.

· убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;
· нажмите любую кнопку (первое кратковременное нажатие кнопки не вызовет ее запрограммированное действие).
Для EVX214:

Если параметр u1 имеет значение 3 (это означает, что четвертый выход управляет выходом сигнала тревоги) и параметр u4 имеет значение 1, то нажатие любой кнопки также деактивирует выход сигнала тревоги.
Если параметр u9 имеет значение 0, звуковой сигнал активирован не будет. 
5 Установки. 
5.1 Установка для и реального времени (только EVX214).

· убедитесь, что клавиатура не заблокирована, и никакая процедура не выполняется;

· нажмите кнопку Вниз, удерживая в течение 1 секунды: дисплей покажет первый имеющийся символ;

· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз, чтобы выбрать “rtc”;

Чтобы изменить год:

· кратковременно нажмите кнопку Ввод: дисплей покажет ‘yy’, указывая на последние две цифры года, и индикатор часов начнет мигать; 
· кратковременно нажмите кнопку Вверх или Вниз в течение 15 сек.
Чтобы изменить месяц:

· кратковременно нажмите кнопку Ввод во время процедуры изменения года: дисплей покажет ‘nn’ указывая на две цифры месяца; 

· кратковременно нажмите кнопку Вверх или Вниз в течение 15 сек.
Чтобы изменить день месяца:

· кратковременно нажмите кнопку Ввод во время процедуры изменения месяца: дисплей покажет ‘dd’ указывая на две цифры в нумерации дней; 

· кратковременно нажмите кнопку Вверх или Вниз в течение 15 сек.
Чтобы изменить час:

· кратковременно нажмите кнопку Ввод во время процедуры изменения дня месяца: дисплей покажет ‘hh’ указывая на две цифры в нумерации часов; 

· кратковременно нажмите кнопку Вверх или Вниз в течение 15 сек.

Час отображается с использованием 24 часовой системы.

Чтобы изменить минуты:

· кратковременно нажмите кнопку Ввод во время процедуры изменения часа: дисплей покажет ‘nn’ указывая на две цифры в нумерации минут; 

· кратковременно нажмите кнопку Вверх или Вниз в течение 15 сек.

· кратковременно нажмите кнопку Ввод или не производите действий в течение 15 сек.: индикатор часов погаснет.

Чтобы завершить процедуру:

· кратковременно нажимайте Вверх или Вниз кнопку до тех пор, пока дисплей не покажет температуру камеры и, после этого, не производите действий в течение 60 сек. 
5.2 Здание рабочей установки.
· Убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

· кратковременно нажмите кнопку Ввод: индикатор компрессора начнет мигать; 
· кратковременно нажимайте кнопки Вверх или Вниз в течение 15 сек.; рабочую установку можно изменить в соответствии с параметрами  r1, r2 и r3; 
· кратковременно нажмите кнопку Ввод (или не производите действий в течение 15 сек.); индикатор компрессора погаснет и прибор завершить процедуру.
Вы также можете изменить рабочую установку с помощью параметра SP.

5.3 Задание параметров конфигурации.
Чтобы получить доступ к процедуре:

· Убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

· Нажмите одновременно кнопки Вверх и Вниз, удерживая в течение 4сек.: дисплей покажет “PA”;
· Нажмите кнопку Ввод и выбором кнопок Вверх или Вниз в течение 15 сек. установите “-19”;
· Нажмите кнопку Ввод (или не производите действий в течение 15 сек.);
· Нажмите одновременно кнопки Вверх и Вниз, удерживая в течение 4сек.: дисплей покажет “SP”.
Чтобы выбрать параметр:

· Нажимайте кнопку Вверх или Вниз;
Чтобы изменить значение параметра:

· Нажмите кнопку Ввод и выбором кнопок Вверх или Вниз в течение 15 сек. установите необходимое значение параметра;

· Нажмите кнопку Ввод (или не производите действий в течение 15 сек.).
Чтобы завершить процедуру:
· нажмите одновременно кнопки Вверх и Вниз, удерживая в течение 4сек. или не производите действий в течение 60 сек.
Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

5.4 Восстановление стандартных значений параметров конфигурации.
Чтобы получить доступ к процедуре:
· Убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

· Нажмите одновременно кнопки Вверх и Вниз, удерживая в течении 4сек.: дисплей покажет “PA”;
· Нажмите кнопку Ввод и выбором кнопок Вверх или Вниз, в течение 15 сек. установите “149”;
· Нажмите кнопку Ввод (или не производите действий в течение 15 сек);
· Нажмите одновременно  кнопки Вверх и Вниз, удерживая 4сек.: дисплей покажет “dEF”;
· Нажмите кнопку Ввод и выбором кнопок Вверх или Вниз, в течение 15 сек. установить “1”;
· Нажмите кнопку Ввод или не производите действий в течение 15 сек.: дисплей покажет “dEF”миганием в течение 4 сек., после чего, прибор завершит процедуру;
· Выключите и включите электропитание прибора.
Чтобы выйти из процедуры до ее завершения:

· Нажмите одновременно кнопки Вверх и Вниз, удерживая в течение 4сек. во время выполнения процедуры (до установки “1”: установки восстановлены не будут).
Убедитесь, что значения параметров по умолчанию являются соответствующими конфигурации (см. параграф 12).

6 НАССР функция.

6.1 Предварительная информация

EVX201 и EVX203:

Прибор способен хранить до 3 НАССР сигналов тревоги и предоставлять информацию о:

· критическом значение;
· время действия сигнала тревоги (от 1 мин до 99 часов и 59 мин, частично в случае действия сигнала тревоги).

	КОД.
	ВИД СИГНАЛА ТРЕВОГИ (КРИТИЧСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ).

	AL
	Сигнал тревоги при достижении нижнего критического значения температуры (минимальное значение температуры камеры, во время действия любого сигнала тревоги данного типа).

	AH
	Сигнал тревоги при достижении верхнего критического значения температуры (максимальное значение температуры камеры, во время действия любого сигнала тревоги данного типа).

	id
	Сигнал тревоги от активации входа микро переключения двери (максимальная температура камеры, во время действия любого сигнала тревоги данного типа); также см. параметр i4.


Обратите внимание:
· прибор отображает сигналы тревоги в последовательности, перечисленной в вышеуказанной таблице;

· прибор хранит данные о сигналах тревоги при достижении нижнего и верхнего критического значения температуры, при условии, что температурой, вызывающей включение сигнала тревоги является температура камеры (параметры А0=0;

· прибор обновляет информацию о срабатывание сигнала тревоги при условии, что достигнутое критическое значение, при котором сработал сигнал тревоги, превысило то, которое хранилось в памяти прибора или достигло того же значения;
· если прибор выключен, данные о сигналах тревоги сохраняться не будут.

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе.

Индикатор НАССР предоставляет информацию, касающуюся статуса хранения  НАССР сигналов тревоги; также см. параграф 8.1.
Для EVX214:

Прибор способен хранить до 9 НАССР сигналов тревоги, после чего последний сохраненный сигнал тревоги заменит более ранний.

Прибор предоставляет информацию о:

· критическом значение;
· время срабатывания сигнала тревоги;

· время действия сигнала тревоги (от 1 мин до 99 часов и 59 мин, частично в случае действия сигнала тревоги).

	КОД.
	ВИД СИГНАЛА ТРЕВОГИ (КРИТИЧСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ).

	AL
	Сигнал тревоги при достижении нижнего критического значения температуры (минимальное значение температуры камеры, во время действия любого сигнала тревоги данного типа).

	AH
	Сигнал тревоги при достижении верхнего критического значения температуры (максимальное значение температуры камеры, во время действия любого сигнала тревоги данного типа).

	id
	Сигнал тревоги от активации входа микро переключения двери (максимальная температура камеры, во время действия любого сигнала тревоги данного типа); также см. параметр i4.

	PF
	Сигнал тревоги из-за сбоя в электропитание (температура камеры, когда питание будет восстановлено); также см. параметр А10.


Обратите внимание:
· прибор хранит данные о сигналах тревоги при достижении нижнего и верхнего критического значения температуры, при условии, что температурой, вызывающей включение сигнала тревоги является температура камеры (параметры А0=0;

· чтобы избежать повторного сохранения сигналов тревоги из-за сбоя в электропитании, отключите электропитание, когда прибор выключен;
· если продолжительность действия сигнала тревоги из-за сбоя в электропитании настолько длительна, чтобы вызвать сигнал тревоги от часов реального времени (код “rtc”), прибор не сохранит информацию от продолжительности действия сигнала тревоги;

· если прибор выключен, данные о сигналах тревоги сохраняться не будут.

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  дисплей вернется к нормальной работе, за исключением ситуации с действием сигнала тревоги из-за сбоя в электропитании (код “PF”), в этом случае необходимо вручную вернуть дисплей к нормальной работе.
Чтобы восстановить вручную нормальную работу дисплея:
· нажмите любую кнопку.

Если параметр u1 имеет значение 3 (функцией, управляемый четвертым выходом является функция управления выходами сигналов тревоги), то нажатие любой кнопки деактивирует выход сигнала тревоги. 

Индикатор НАССР предоставляет информацию, касающуюся статуса хранения  НАССР сигналов тревоги; также см. параграф 8.1.

6.2 Отображение информации о НАССР сигналах тревоги.
Для EVX201 и EVX203:

Чтобы активировать процедуру:

· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;
· нажмите кнопку Вниз, удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ;
· кратковременно нажимайте кнопки Вверх или Вниз, чтобы выбрать “LS”;
· кратковременно нажмите кнопку Ввод: дисплей покажет один из кодов, указанных в таблице параграфа 6.1.
Чтобы выбрать сигнал тревоги:
· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз (чтобы выбрать код, например “AH”).
Чтобы просмотреть информацию о сигнале тревоги:
· нажмите кнопку Ввод: значок НАССР перестанет мигать и будет гореть постоянно и дисплей покажет последовательно (например):
	ПРИМЕР.
	ЗНАЧЕНИЕ.

	8.0
	Критическое значение 8 ºC/8°F.

	dur
	Дисплей готовиться к показу времени действия сигнала тревоги.

	h 1
	Сигнал тревоги действовал в течение часа (и продолжает действовать …).

	n 15
	Сигнал тревоги действовал 1 час 15 мин.

	AH
	Выделенный код сигнала тревоги.


Продолжительность выведения на дисплей каждого сообщения 1 сек.

Чтобы прервать данную последовательность вывода информации:

· кратковременно нажмите кнопку Вкл./Ожидание дисплей покажет выбранный код сигнала тревоги (например “AH”).
Чтобы завершить процедуру:

· прервите последовательность вывода информации;

· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз до тех пор, пока дисплей не покажет температуру камеры и, затем, не производите операций  в течение 60 сек.

В качестве альтернативы:
· прервите последовательность вывода информации;

· кратковременно нажмите кнопку Вкл./Ожидание.
Если прибор не хранит запись о каких-либо сигналах тревоги, то символ “LS” отображен не будет.
Для EVX214:
Чтобы активировать процедуру:

· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;
· нажмите кнопку Вниз, удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ;
· кратковременно нажимайте кнопки Вверх или Вниз, чтобы выбрать “LS”;
· кратковременно нажмите кнопку Ввод: дисплей покажет код одного из последних сигналов тревоги (а точнее один из кодов, указанных в таблице параграфа 6.1) вместе цифрой “1”; чем больше число, стоящее с сигналом тревоги, тем старше сигнал тревоги.
Чтобы выбрать сигнал тревоги:
· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз (чтобы выбрать код, например “AH3”).
Чтобы просмотреть информацию о сигнале тревоги:
· нажмите кнопку Ввод: индикатор НАССР перестанет мигать и будет гореть постоянно и дисплей покажет последовательно информацию (например):
	ПРИМЕР.
	ЗНАЧЕНИЕ.

	8.0
	Критическое значение 8 ºC/8°F.

	StA
	Дисплей готовиться к показу даты и часа, в которые сигнал тревоги был активирован.

	y09
	Сигнал был активирован в 2009 году (дальнейшая информация следует….).

	n03
	Сигнал был активирован в Марте (дальнейшая информация следует….).

	d26
	Сигнал был активирован 26 Марта 2009 года (дальнейшая информация следует….).

	h16
	Сигнал был активирован в 16:00 часов (дальнейшая информация следует….).

	n30
	Сигнал был активирован в 16:30 часов (дальнейшая информация следует….).

	dur
	Дисплей готовиться к показу времени действия сигнала тревоги.

	h 1
	Сигнал тревоги действовал в течение часа (и продолжает действовать …).

	n 15
	Сигнал тревоги действовал 1 час 15 мин.

	AH3
	Выделенный код сигнала тревоги.


Продолжительность выведения на дисплей каждого сообщения 1 сек.

Чтобы прервать данную последовательность вывода информации:

· кратковременно нажмите кнопку Вкл./Ожидание дисплей покажет выбранный код сигнала тревоги (например “AH3”).
Чтобы завершить процедуру:

· прервите последовательность вывода информации;

· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз до тех пор, пока дисплей не покажет температуру камеры и, затем, не производите операций  в течение 60 сек.

В качестве альтернативы:

· прервите последовательность вывода информации;

· кратковременно нажмите кнопку Вкл./Ожидание.
Если прибор не хранит запись о каких-либо сигналах тревоги, то символ “LS” отображен не будет.
6.3 Удаления списка сигналов тревоги.
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется.

· нажмите кнопку Вниз, удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ.
· кратковременно нажимайте кнопки Вверх или Вниз, для выбора “rLS”.
· нажмите кнопку Ввод.
· кратковременно нажимайте кнопки Вверх или Вниз в течение 15 сек., чтобы установить “149”;
· нажмите кнопку Ввод или не производите операций в течение 15 сек.: дисплей покажет “----“ мигая 4 сек. и значок НАССР перестанет гореть, после чего прибор завершит процедуру.
Если прибор не хранит запись о каких-либо сигналах тревоги, то символ “rLS” отображен не будет.
7 Определение часов работы компрессора (только EVX214).

7.1 Предварительная информация.

Прибор способен хранить запись до 9,999 часов работы компрессора, после чего число “9999” начнет мигать.
7.2 Отображение часов работы компрессора.
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется.

· нажмите кнопку Вниз, удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ.
· кратковременно нажимайте кнопки Вверх или Вниз, для выбора “CH”.
· нажмите кнопку Ввод.
Чтобы завершить процедуру:

· нажмите кнопку Ввод или не производите операций в течение 60 сек.
· кратковременно нажимайте кнопку Вверх или Вниз до тех пор, пока дисплей не покажет температуру камеры и, затем, не производите операций  в течение 60 сек.

В качестве альтернативы:

· кратковременно нажмите кнопку Вкл./Ожидание.
7.3 Удаление записи о часах работы компрессора.
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется.

· нажмите кнопку Вниз, удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ.
· кратковременно нажимайте кнопки Вверх или Вниз, для выбора “rCH”.
· нажмите кнопку Ввод.
· кратковременно нажимайте кнопки Вверх или Вниз в течение 15 сек., чтобы установить “149”;
· нажмите кнопку Ввод или не производите операций в течение 15 сек.: дисплей покажет “----“ мигая 4 сек. и значок НАССР перестанет гореть, после чего прибор завершит процедуру.
8 Предупреждающие сигналы.
8.1 Сигналы.

	СИГНАЛ
	ЗНАЧЕНИЕ
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	Значок компрессора.
Если значок горит, компрессор будет включен.
Если значок мигает:

· идет процесс изменения рабочей установки (с помощью процедуры, описанной в параграфе 5.2);

· включена защита компрессора:

-  параметры С0, С1 и С2.
- параметр i7 (только для EVX214).
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	Значок процесса оттайки.

Если значок горит, идет процесс оттайки.
Если значок мигает:

· требуется произвести процесс оттайки, но действует процесс защиты компрессора:

- параметры С0, С1 и С2 (только для EVX203 и EVX214).
· идет процесс стекания конденсата.
- параметр d7 (только для EVX203 и EVX214).

· идет процесс нагрева или охлаждения жидкостью

- параметр d15 (только для EVX203 и EVX214).
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	Значок работы вентилятора испарителя.

Если значок горит, вентилятор испарителя будет включен (только для EVX203 и EVX214).
Если значок мигает, вентилятор испарителя будет включен по окончании времени стекания конденсата:

- параметр F3 (только для EVX203 и EVX214).

	
[image: image8.png]



	Значок включения освещения камеры.

Если значок горит, освещение камеры будет включено вручную (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 0).
Если значок мигает, освещение камеры будет включено с удаленного доступа (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 0).
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	Значок многоцелевого назначения.
Если значок горит:

· функция предохранения от запотевания была включена регулятором (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 1).
· вспомогательный выход был включен вручную (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 2).
· резисторы двери были включены (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 4).
· клапан регулятора давления испарителя был включен  (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 5).
· вентилятор конденсатора был включен (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 6).

Если значок мигает:

· вспомогательный выход был включен с удаленного доступа:

- параметр i5 (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 2).
· действует задержка перед выключением вентиляторов конденсатора:
- параметр F12 (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 6).

	
[image: image10.png]



	Значок часов.
Если значок мигает, значит, день и реальное время находятся в процессе изменения (только EVX214).

	НАССР
	Значок НАССР.

Если значок горит, то информация о сигналах тревоги НАССР не была отображена. 

Если значок мигает, то прибор сохранил информацию, по крайней мере, об одном новом НАССР сигнале тревоги. 

Если значок выключен, вся информация о НАССР сигналах тревоги уже была отображена или список сигналов тревоги НАССР был удален.
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	Значок Энергосбережения.

Если значок горит, функция Энергосбережения будет включена (только EVX214):

- параметры r4, F13, F14, i10, HE1 и HE2.
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	Значок технического обслуживания.
Если значок горит, то требуется техническое обслуживание компрессора (только EVX214):

- параметр С10.
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	Значок Динамического охлаждения

Если значок горит, функция Динамического охлаждения будет включена (параметры r5 и r6).
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	Значок сигнала тревоги.

Если значок горит, значит, действует сигнал тревоги.
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	Значок использования шкалы Фаренгейта.
Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Фаренгейту (параметр Р2).
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	Значок использования шкалы Цельсия.
Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Цельсию (параметр Р2).
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	Значок включения/режима ожидания.

Если значок горит, прибор будет находиться в режиме ожидания.


8.2 Описание сигналов.
	КОД.
	ПРИЧИНА.

	rhL
	Режим работы для компенсации низкого уровня относительной влажности.

	rhH
	Режим работы для компенсации высокого уровня относительной влажности.

	Loc
	Клавиатура/рабочая установка заблокирована (параметр r3); также см. параграф 4.13.

	----
	Значение не может быть отображено.


9 Сигналы тревоги.

9.1 Сигналы тревоги.

	КОД.
	ПРИЧИНЫ.
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ.
	ЗНАЧЕНИЕ.

	AL
	Сигнал тревоги от минимальной  температуры (НАССР сигнал тревоги).
	· проверить температуру камеры (только EVX201);
· проверьте температуру, связанную с сигналом тревоги (только EVX203 и EVX214).
· см. параметры A1 и A2 (только EVX201); А0, A1 и A2 (только EVX203 и EVX214).
	· прибор сохранит сигнал тревоги (только EVX201);

· если параметр А0 имеет значение 0, прибор сохранит сигнал тревоги(только EVX203 и EVX214).
· выход сигнала тревоги будет активирован (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 3).

	AH
	Сигнал тревоги от максимальной температуры (НАССР сигнал тревоги).
	· проверить температуру камеры;
· см. параметры A4 и А5.
	· прибор сохранит сигнал тревоги;

· выход сигнала тревоги будет активирован (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 3).

	id
	· Сигнал тревоги от входа микропереключателя двери (НАССР сигнал тревоги)
	· проверьте причины, вызвавшие активацию входа;

· см. параметры i0, i1 и i4.
	· результат, установленный параметром i0;

· если параметр имеет значение 1, прибор сохранит информацию о данном сигнале тревоги, при условии что параметр i2 не имеет значение -1.

· выход сигнала тревоги будет активирован (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 3).

	PF
	Сигнал тревоги от сбоя электропитания (НАССР сигнал тревоги, только для EVX214)
	· проверьте причину, вызвавшую сбой в электропитание;
· см. параметр А0;

· нажмите любую кнопку, чтобы вернуться к нормальной работе дисплея.
	· если сбой в электропитания длился больше времени, установленным параметром А10, прибор сохранит сигнал тревоги.
· выход сигнала тревоги будет активирован (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 3).

	iA
	Сигнал тревоги от многофункционального входа (только для EVX214).
	· проверьте причины, вызвавшие активацию входа;
· см. параметры i5 и i6.
	· результат, установленный параметром i5;
· выход сигнала тревоги будет активирован (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 3).

	iSd
	Сигнал тревоги от реле давления (только для EVX214).
	· проверьте причины, вызвавшие активацию входа.

· см. параметры i5, i6, i7, i8 и i9.

· выключите и включите электропитание прибора.
	· регуляторы будут выключены.
· выход сигнала тревоги будет активирован (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 3).

	  COH
	Сигнал тревоги от перегрева конденсатора (только для EVX214).
	· проверьте температуру конденсатора.

· см. параметр C6.
	· выход сигнала тревоги будет активирован (при условии, что параметр u1 имеет значение 3).
· если параметр u1 имеет значение 6, то вентилятор конденсатора будет включен. 

	  CSd
	Сигнал тревоги от блокировки компрессора (только для EVX214).
	· проверьте температуру конденсатора.
· см. параметр С7.

· отключите и включите электропитание прибора, и, если при повторном включении, температура конденсатора выше, установленной параметром С7, то отключите электропитание  и почистите конденсатор.
	· компрессор и вентилятор испарителя будут выключены.
· выход сигнала тревоги будет активирован (при условии, что параметр u1 имеет значение 3).

	dFd
	Сигнал тревоги оттайки выключен, из-за достижения максимального значения времени (только для EVX203 и EVX214).
	· проверьте целостность датчика испарителя;

· см. параметры d2, d3 и d11;

· нажмите любую кнопку, чтобы вернуть дисплей к нормальной работе.
	· прибор продолжит нормальную работу.


Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги, будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе, за исключением случаев со следующими сигналами тревоги:
· сигнал тревоги от перебоя в электропитании (код “PF”), который требует нажатия любой кнопки.

· сигнал тревоги от реле давления (код “ISd”), который требует выключения прибора или временную остановку подачи электропитания.

· блокировка компрессора из-за сигнала тревоги температуры конденсатора (код “CSd”), который требует выключения прибора или временную остановку подачи электропитания.

· сигнал тревоги оттайки от достижения максимального времени (код “dFd”), который требует нажатия любой кнопки.

10 Неисправности.
10.1 Неисправности.
	КОД
	ПРИЧИНЫ
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
	РЕЗУЛЬТАТЫ

	Pr1
	Неисправность датчика камеры.

	· проверьте тип датчика, он должен быть NTC;
· проверьте целостность датчика;
· проверьте соединение прибор-датчик;
· проверьте температуру камеры. 
	· работа компрессора будет зависеть от параметров С4 и С5.
· оттайка активирована не будет.

· выход сигнала тревоги будет активирован (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 3).
· резисторы двери будут выключены (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 4).
· клапан регулятора давления испарителя будет отключено (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 5).

	Pr2
	Неисправность датчика испарителя (только EVX203 и EVX214).
	· то же, что и в предыдущем случае, только относительно датчика испарителя. 
	· если параметр Р3 имеет значение 1, то период оттайки будет длиться в течение времени, установленного параметром d3.

· если параметр Р3 имеет значение 1 и параметр d8 имеет значение 2, прибор будет работать, так как если бы параметр d8 имел значение 0.
· если параметр F0 имеет значение 3 или 4 2, прибор будет работать, так как если бы параметр имел значение 2.
· выход сигнала тревоги будет активирован (только EVX214 и при условии, что параметр u1 имеет значение 3).

	Pr3
	Неисправность датчика конденсатора (только EVX214).
	· то же, что и в предыдущем случае, только относительно датчика конденсатора. 
	· сигнал тревоги от перегрева конденсатора (код “COH”) активирован не будет.

· блокировка компрессора из-за сигнала тревоги температуры конденсатора (код “CSd”) активирована не будет.

· выход сигнала тревоги будет активирован (при условии, что параметр u1 имеет значение 3).
· если параметр u1 имеет значение 6. то вентилятор конденсатора будет работать параллельно с конденсатором.

	rtc
	Неисправность часов (только EVX214).
	· переустановите день и реальное время;


	· если параметр d8 имеет значение 4, прибор будет работать, так как если бы параметр имел значение 0.

· НАССР функция не будет отображать информацию о времени и дате возникновения сигнала тревоги.

· функция Энергосбережения не будет доступна в режиме реального времени.

· выход сигнала тревоги будет активирован (при условии, что параметр u1 имеет значение 3).


Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги, будет устранена, прибор вернется к нормальной работе, за исключением случая с неисправностью часов (код “rtc”), которая требует переустановки даты и часов. 
11 Технические характеристики.
11.1 Технические характеристики.

Корпус: без корпуса.

Фронтальная защита: IP 00.

Подключение: 6.3 мм. соединители faston (силовой кабель и выходы), ввинчиваемые терминальные блоки (входы), 6-ти полюсный соединитель (серийный порт).
Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 Vac, 50/60 Гц или 115 Vac 50/60 Гц.

Продолжительность сохранение данных часов в случае сбоя в электропитании (только EVX214): 24 часа в случае полностью заряженной батареи. 

Сигналы звуковой тревоги: по заказу для EVX201 и EVX203, встроен в EVX214.
Входы для измерительных приборов EVX201: 1 (датчика камеры) для NTC датчика.
Входы для измерительных приборов EVX203: 2 (датчик камеры и датчик испарителя) для NTC датчиков.
Входы для измерительных приборов EVX214: 3 (датчика камеры, датчик испарителя и датчик конденсатора) для NTC датчиков.
Цифровые входы измерительных приборов EVX201 и EVX203: 1 (микро переключатель двери) для NO/NC контакта (без напряжения, 5 V 1 mA).

Цифровые входы измерительных приборов EVX214: 2 (микро переключатель двери и многофункциональный) для NO/NC контакта (без напряжения, 5 V 1 mA).

Рабочий диапазон температур: от – 40.0 до 105.0 ºС (от -40 до 220 ºF).

Разрешающая способность:  0.1°С/ 1°С/ 1°F .
Цифровые выходы EVX201: 1 реле:

· реле контроля компрессора: 
· 16 A @ 250 Vас, NO контакт.
· 30 A @ 250 Vас, по запросу.
Максимальный ток нагрузки 20А.
Цифровые выходы EVX203: 3 реле:

· реле контроля компрессора: 

· 16 A @ 250 Vас, NO контакт.
· 30 A @ 250 Vас, по запросу.

· реле контроля оттайки: 

· 8 A @ 250 Vас, переключающийся контакт.
· реле контроля вентилятора испарителя: 

· 8 A @ 250 Vас, NO контакт.

Максимальный ток нагрузки 20А.
Цифровые выходы EVX214: 4 реле:

· реле контроля компрессора: 

· 16 A @ 250 Vас, NO контакт.
· 30 A @ 250 Vас, по запросу.

· реле контроля оттайки: 

· 8 A @ 250 Vас, переключающийся контакт.
· реле контроля вентилятора испарителя: 

· 8 A @ 250 Vас, NO контакт.

· реле контроля четвертого выхода: 

· 8 A @ 250 Vас, NO контакт.

Максимальный ток нагрузки 20А.
Серийный порт: порт для связи с  системой мониторинга (через серийный интерфейс при помощи TTL с протоколом связи MODBUS) или с ключом программирования.

12 Рабочие установки и параметры конфигурации.
12.1 Рабочие установки.

	 ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ.

	
	r1
	r2
	°C/°F (1)
	2.0
	-2.0
	-18.0
	Рабочая установка, также см. параметр r0.


12.2 Параметры конфигурации.
	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ.

	SP
	r1
	r2
	°C/°F (1)
	2.0
	-2.0
	-18.0
	Рабочая установка, также см. параметр r0.

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ.

	CA1
	-25.0
	25.0
	°C/°F (1)
	0.0
	0.0
	0.0
	Калибровка датчика камеры.

	CA2
	-25.0
	25.0
	°C/°F (1)
	Нет. 
	0.0
	0.0
	Калибровка датчика испарителя.

	СА3
	-25.0
	25.0
	°C/°F (1)
	Нет. 
	Нет. 
	0.0
	Калибровка датчика конденсатора.

	Р1
	0
	1
	-----
	1
	1
	1
	Десятичная часть градуса по Цельсию (для величины, отображаемой во время нормальной работы) 1=да.

	Р2
	0
	1
	-----
	0
	0
	0
	Единицы измерения температуры (2):  0=°С, 1=°F.

	Р3
	0
	2
	-----
	Нет.
	1
	1
	Функция датчика испарителя:

0=датчик не подключен;

1=датчик оттайки и датчик для вентилятора термореле испарителя;

2= датчик для вентилятора термореле испарителя .

	Р4
	0
	1
	-----
	Нет.
	Нет. 
	1
	Подключения датчика конденсатора: 1=да.

	Р8
	0
	280
	Сек.х 10-1
	5
	5
	5
	Задержка перед выведением на дисплей изменений значений температуры, считанной датчиком.

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ.

	r0
	0.1
	15.0
	°C/°F (1)
	2.0
	2.0
	2.0
	Дифференциал рабочей установки.

	r1
	-99.0
	r2
	°C/°F (1)
	-50.0
	-50.0
	-50.0
	Минимальное задаваемое значение рабочей установки.

	r2
	r1
	99.0
	°C/°F (1)
	50.0
	50.0
	50.0
	Максимальное задаваемое значение рабочей установки.

	r3
	0
	1
	-----
	0
	0
	0
	Блокировка изменения рабочей установки (см. процедуру, описываемую в пункте 5.2):  1=да.

	r4
	0.0
	99.0
	°C/°F (1)
	0.0
	Нет. 
	Нет. 
	Увеличение температуры во время действия функции Энергосбережения; также см. параметр i5 i10, HE1 и НЕ2.

	r5
	0.0
	99.0
	°C/°F (1)
	0.0
	0.0
	0.0
	Понижение температуры во время действия функции Динамического охлаждения; также см. параметр r6.

	r6
	0
	240
	Мин. 
	30
	30
	30
	Время действия функции Динамического охлаждения; также см. параметр r5.

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА.

	С0
	0
	240
	Мин. 
	0
	0
	0
	Задержка перед активацией компрессора с момента включения прибора (3); минимальный промежуток времени между двумя последовательными активациями компрессора; также задержка.

	С1
	0
	240
	Мин.
	5
	5
	5
	Активация компрессора после обнаружения неисправности датчика камеры (код “Pr1”) (4) (5).

	С2
	0
	240
	Мин.
	3
	3
	3
	Минимальное время, когда компрессор остается выключенным.

	С3
	0
	240
	Сек.
	0
	0
	0
	Минимальное время, когда компрессор остается включенным.

	С4
	0
	240
	Мин.
	10
	10
	10
	Время, когда компрессор остается выключенным во время неисправности датчика камеры (код “Pr1”); также см. С5.

	С5
	0
	240
	Мин.
	10
	10
	10
	Время, когда компрессор остается включенным во время неисправности датчика камеры (код “Pr1”); также см.С4.

	С6
	0.0
	199.0
	°C/°F (1)
	Нет.
	Нет.
	80.0
	Температура конденсатора, превышает температуру, установленную для активации сигнала тревоги от перегрева конденсатора (код “COH”) (6).

	C7
	0.0
	199.0
	°C/°F (1)
	Нет.
	Нет.
	90.0
	Температура конденсатора, превышает границу, установленную для активации сигнала тревоги блокировки компрессора (код “CSd”).

	C8
	0
	15
	Мин. 
	Нет.
	Нет..
	1
	Задержка сигнала тревоги от блокировки компрессора (код “CSd”). (7)

	С10
	0
	9999
	Час.
	Нет.
	Нет.
	0
	Количество рабочих часов, превышающих предел, от которого прибор сигнализирует необходимость проведения технического обслуживания.
0=функция не подключена.

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	ОТТАЙКА.

	d0
	0
	99
	Час.
	8
	8
	8
	Интервал между процессами оттайки (только если d8=0, 1 или 2) (8);

0 = интервал, в котором процесс оттайки активирован не будет.

	d1
	0
	2
	-----
	Нет. 
	0
	0
	Тип оттайки:

0= электрическая - во время процесса оттайки компрессор будет включен и выход оттайки будет активирован; работа вентилятора испарителя будет зависеть от параметра F2.
1= горячим газом - во время процесса оттайки компрессор будет включен и выход оттайки будет активирован; работа вентилятора испарителя будет зависеть от параметра F2.

2= с помощью выключения компрессора - во время процесса оттайки компрессор будет выключен и выход оттайки активирован не будет; работа вентилятора испарителя будет зависеть от параметра F2.

	d2
	-99.0
	99.0
	°C/°F (1)
	Нет. 
	2.0
	2.0
	Температура завершения процесса оттайки (только если Р3=1); также см. d3.

	d3
	0
	99
	Мин.
	30
	30
	30
	Если Р3=0 или 2, то длительность процесса оттайки.

Если Р3=1, то максимальная продолжительность процесса оттайки; также см. параметр d2.

0 = процесс оттайки активироваться не будет.

	d4
	0
	1
	-----
	0
	0
	0
	Процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора (только если d8=0, 2 или 3) (3): 1 = да.

	d5
	0
	99
	Мин.
	0
	0
	0
	Если d4=0, минимальное время между включением прибора и активацией процесса оттайки; также см. i5 (3).
Если d4=1, задержка между включением прибора и началом процесса оттайки также см. i5 (3).

	d6
	0
	1
	-----
	1
	1
	1
	Фиксация на дисплее значения температуры во время процесса оттайки :

0=температура камеры;
1= если к моменту активации процесса оттайки, температура камеры ниже “рабочая установка + r0”, то будет отображаться “рабочая установка + r0”; если к моменту активации процесса оттайки, температура камеры выше “рабочая установка + r0”, то будет отображаться температура камеры в течение действия процесса оттайки. 

	d7
	0
	15
	Мин.
	Нет.
	2
	2
	Время стекания конденсата.

	d8
	0
	4
	-----
	0
	0
	0
	Методы активации оттайки:

0=интервалами – оттайка будет активироваться по истечении промежутка времени работы прибора, установленного параметром d0. 

1=интервалами - оттайка будет активироваться по истечении промежутка времени работы компрессора, установленного параметром d0. 

2=интервалами – оттайка будет активирована, если температура испарителя была ниже температуры d9, в течение времени d0 (доступно только в EVX201 и ECX203).(10)
3=от температуры – оттайка будет активирована, когда одно из перечисленных условий будет выполнено (доступно только в EVX201 и ECX203) (10):

· условие 1: дифференциал “температура камеры – температура испарителя” выше температуры d10 в течение времени d12;

· условие 2: температура испарителя ниже температуры d9 в течение времени d14.

4= в режиме реального времени – оттайка будет активирована в интервалы времени, установленными параметрами Hd1…..Hd6 (доступно только в EVX214).

	d9
	-99.0
	99.0
	°C/°F (1)
	Нет. 
	0.0
	0.0
	Температура испарителя выше той, при которой счетчик интервалов оттайки приостанавливается (только если d8=2 или если d8=3 и при условии 2).  

	d10
	0.0
	99.0
	°C/°F (1)
	Нет. 
	15.0
	15.0
	Дифференциал “температура камеры – температура испарителя” выше температуры активации оттайки d12 (только если d8=3 при условии 1).

	d11
	0
	1
	-----
	Нет. 
	0
	0
	Сигнал тревоги от процесса оттайки выключается по истечении максимального промежутка времени (код “dFd”; только если Р3=1 и при отсутствии неисправности датчика испарителя код “Pr2”): 1=да.  

	d12
	0
	99
	Мин. 
	Нет.
	30
	30
	Минимальный последовательный промежуток времени между разницей в “температура камеры – температура испарителя”, разница должна быть больше d10, чтобы активировать процесс оттайки (только если d8=3 и при выполнении условия 1). 0=оттайка при выполнении условии 2, активирована не будет.

	d13
	1
	240
	Мин.
	Нет.
	1
	1
	Минимальное время между двумя последовательными процессами оттайки (только если d8=3 и при условии 1).

	d14
	0
	240
	Мин.
	Нет.
	30
	30
	Интервалы процесса оттайки (только если d8=3 и при условии 2): 0=оттайка при выполнении условии 2, активирована не будет.

	d15
	0
	99
	Мин. 
	Нет.
	0
	0
	Минимальное время работы компрессора перед началом активации оттайки (только если d1=1) (11).

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	СИГНАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ.

	А0
	0
	1
	-----
	Нет. 
	0
	0
	Температура, связанная с сигналом тревоги от минимальной температуры:

0=температура камеры;

1=температура испарителя (12);

	A1
	-99.0
	99.0
	°C/°F (1)
	-10.0
	-10.0
	-10.0
	Температура, при достижении которой активируется сигнал тревоги от минимальной температуры (код “AL”); также см. А0, А2 и А11.

	A2
	0
	2
	-----
	1
	1
	1
	Тип сигнала температурной тревоги от минимальной температуры (код “AL”):

0=сигнал тревоги не включается;

1=относительно рабочей установки (или “рабочая установка «минус»   А1”, учитывая А1 без знака);
4= абсолютное значение (равное А1).

	А4
	-99.0
	99.0
	°C/°F (1)
	10.0
	10.0
	10.0
	Температура, при достижении которой активируется сигнал тревоги от максимальной температуры (код “AН”); также см. А5 и А11.

	А5
	0
	2
	-----
	1
	1
	1
	Тип сигнала температурной тревоги от максимальной температуры (код “AН”):

0=сигнал тревоги не включается;

1=относительно рабочей установки (или “рабочая установка «плюс»   А4”, учитывая А4 без знака);
4= абсолютное значение (равное А4).

	А6
	0
	240
	Мин.
	120
	120
	120
	Задержка перед срабатыванием сигнала температурной тревоги от максимальной температуры (код “AH”), с момента включения прибора. (3)

	А7
	0
	240
	Мин.
	15
	15
	15
	Задержка перед срабатыванием сигнала температурной тревоги (код “AL” и код “AH”) .

	А8
	0
	240
	Мин.
	15
	15
	15
	Задержка перед срабатыванием сигнала температурной тревоги от максимальной температуры (код “AH”), вследствие процесса оттайки (только в EVX201) и вследствие работы вентилятора испарителя (только в EVX203 и EVX214). (13)

	А9
	0
	240
	Мин.
	15
	15
	15
	Задержка перед срабатыванием сигнала температурной тревоги от максимальной температуры (код “AH”) вследствие деактивации входа от микро переключения двери. (14)

	А10
	0.1
	15.0
	Мин.
	Нет. 
	Нет.
	1
	Продолжительность сбоя в электропитании, происшедшем во время работы прибора, достаточной для сохранения сигнала тревоги от сбоя в электропитании при восстановлении электропитания. (код “PF”) (15)

	А11
	0.1
	15.0
	°C/°F (1)
	2.0
	2.0
	2.0
	Дифференциал параметра А4.

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ.

	F0
	0
	5
	-----
	Нет.
	1
	1
	Работа вентилятора испарителя при нормальной работе прибора:

0=выключен.

1=включен; также см. параметры F13, F14.

2=параллельно компрессору; также см. параметры F9, F13, F14 и i10.
3=зависит от параметра F1. (16)

4=выключен, если выключен компрессор, в зависимости от параметра F1, если компрессор включен; также см. параметр F9. (16)
5=в зависимости от параметра F6; также см. параметр F9. 

	F1
	-99.0
	99.0
	°C/°F (1)
	Нет. 
	-1.0
	-1.0
	Температура испарителя, при превышении которой вентилятор испарителя выключается (если F0= 3 или 4); также см. параметр F8. (6) 

	F2
	0
	2
	-----
	Нет.
	0
	0
	Работа вентилятора испарителя во время процесса оттайки и стекания конденсата:
0=выключен.
1=включен (рекомендуется присвоить значение 0 параметру d7).
2=зависит от параметра F0.

	F3
	0
	15
	Мин.
	Нет.
	2
	2
	Максимальное время, когда вентилятор испарителя остается выключенным; также см. параметр F7.

	F4 
	0
	240
	Сек.
	Нет.
	60
	60
	Время, в течение которого вентилятор испарителя выключен, во время работы для компенсации низкого уровня относительной влажности, когда компрессор выключен; также см. параметр F5 (только если F0=5).

	F5
	0
	240
	Сек.
	Нет.
	10
	10
	Время, в течение которого вентилятор испарителя включен, во время работы для компенсации низкого уровня относительной влажности, когда компрессор выключен; также см. параметр F4 (только если F0=5).

	F6
	0
	1
	-----
	Нет. 
	0
	0
	Работа для компенсации низкого или высокого уровня относительной влажности (только если F0=5) (17):
0=низкий уровень относительной влажности – вентилятор испарителя будет работать параллельно с компрессором; см. параметр F5 и F5.

1= высокий уровень относительной влажности – вентилятор испарителя будет включен постоянно.

	F7
	-99.0
	99.0
	°C/°F (1)
	Нет.
	5.0
	5.0
	Температура испарителя, ниже которой вентилятор испарителя будет выключен (относительно рабочей установки, а именно “рабочая установка + F7”); также см. параметр F3.

	F8
	0.1
	15.0
	°C/°F (1)
	Нет. 
	2.0
	2.0
	Дифференциал параметра F1.

	F9
	0
	240
	Сек.
	Нет.
	Нет.
	0
	Задержка перед выключением вентилятора испарителя, следующая за выключением компрессора (только если параметр F11=2, 4 или 5).

	F11
	0.0
	99.0
	°C/°F (1)
	Нет.
	Нет.
	15.0
	Температура конденсатора, при превышение которой вентилятор конденсатора будет включен (“F11 + 2.0 °C/°F ”, только если u1=6 и при условии , что компрессор включен); также см. параметр F12.

	F12
	0
	240
	Сек.
	Нет.
	Нет.
	30
	Задержка перед выключением вентилятора конденсатора, следующая за выключением компрессора (только если u1=6); также см. параметр F11.

	F13
	0
	240 
	Мин. 
	Нет.
	5
	5
	Время, в течение которого вентилятор испарителя выключен, во время действия функции Энергосбережения; также см. параметры F14 и i10 (только если F0=1 или 2).

	F14
	0
	240 
	Мин. 
	Нет.
	5
	5
	Время, в течение которого вентилятор испарителя включен, во время действия функции Энергосбережения; также см. параметры F13 и i10 (только если F0=1 или 2).

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ.

	i0
	0
	5
	-----
	1
	2
	3
	Результат, вызываемый активацией входа от микро переключения двери; также см. параметр i4:
0 = эффекта не будет.

1 = компрессор и вентилятор испарителя (вентилятор испарителя только в EVX203 и EVX214) будут выключены (на время, установленное параметром i3 или до тех пор, пока выход не будет деактивирован) (19);
2 = вентилятор испарителя будет выключен (на время, установленное параметром i3 или до тех пор, пока выход не будет деактивирован) (доступно только в EVX203 и EVX214);  
3 = включится освещение камеры (только если параметр u1=1, до тех пор, пока вход не будет деактивирован) (доступно только в EVX214); 
4 = компрессор и вентилятор испарителя  будут выключены (на время, установленное параметром i3 или до тех пор, пока выход не будет деактивирован) и освещение камеры будет включено (только если параметр u1=1, до тех пор, пока вход не будет деактивирован) (доступно только в EVX214) (19); 
5 = вентилятор испарителя будет выключен (на время, установленное параметром i3 или до тех пор, пока выход не будет деактивирован) и освещение камеры будет включено (только если параметр u1=1, до тех пор, пока вход не будет деактивирован) (доступно только в EVX214).

	i1
	0
	1
	-----
	0
	0
	0
	Тип контакта входа от микро переключения двери:
0=NO (вход активируется при замыкании контакта).
1=NC (вход активируется при размыкании контакта).

	i2
	-1
	120
	Мин.
	30
	30
	30
	Задержка действия сигнала тревоги от микро переключения двери (код “Id”): -1=сигнал активирован не будет.

	i3
	-1
	120
	Мин.
	15
	15
	15
	Максимальное время воздействия на компрессор и вентилятор испарителя эффекта, вызванного активацией входа микро переключения двери (вентилятор испарителя только в EVX203 и EVX214):
-1=действие продлится до тех пор, пока вход не будет деактивирован.

	i4
	0
	1
	-----
	0
	0
	0
	Сохранение информации об активации сигнала тревоги от входа микро переключения двери:   1=да.

	i5
	0
	6
	-----
	Нет.
	Нет.
	2
	Действие, вызываемое активацией многофункционального входа:
0=эффекта не будет;
1=синхронизирование периодов  процесса оттайки – через время, установленное параметром d5, процесс оттайки будет активирован.

2=активация функции Энергосбережения – функция энергосбережения будет активирована (пока не будет деактивирован вход), при условии, что не действует функция Динамического охлаждения; также см. параметр r4. 
3=активация сигнала тревоги от многофункционального входа –– через время i7 дисплей покажет код ‘iA’ миганием и будет включен звуковой сигнал (до тех пор, пока вход не будет деактивирован); 
4=активация сигнала тревоги от реле давления – выключится компрессор, если u1=6, то вентилятор конденсатора будет включен,  дисплей покажет код ‘iA’ миганием и будет включен звуковой сигнал (до тех пор, пока вход не будет деактивирован): когда вход будет активирован количество раз, установленное параметром i8, регуляторы будут выключены, если u1=6, то вентилятор конденсатора будет включен,  дисплей покажет код ‘ISd’ миганием и будет включен звуковой сигнал (до тех пор, пока вход не будет деактивирован и прибор выключен и заново включен или до тех пор, пока электропитание прибора не будет отключено), также см. параметры i7 и i9.
5=активация вспомогательного выхода – вспомогательный выход будет включен (только если u1=2, до тех пор, пока вход не будет деактивирован);
6=выключение прибора – прибор будет выключен (до тех пор, пока вход не будет деактивирован).

	i6
	0
	1
	-----
	Нет.
	Нет.
	0
	Тип контакта многофункционального входа:

0=NO (вход активируется при замыкании).
1=NC (вход активируется при размыкании контакта).

	i7
	0
	120
	Мин.
	Нет.
	Нет.
	0
	если i5=4, задержка срабатывания сигнала тревоги от многофункционального входа (код “IA”).
если i5=5, задержка перед активацией компрессора с момента деактивации многофункционального входа (21).

	i8
	0
	15
	-----
	Нет.
	Нет.
	0
	Количество сигналов тревоги от многофункционального входа (код “IA”), которое спровоцирует сигнал тревоги от реле давления (код “ISd”) (если i5=4):

1=сигнал тревоги включен не будет.

	i9
	1
	999
	Мин.
	Нет.
	Нет.
	240
	Время, без сигналов тревоги от многофункционального входа (код “IA”), в течение которого счетчик сигналов тревоги снимает сигнал в цепи (только если i5=4).

	i10
	0
	999
	Мин.
	Нет.
	0
	0
	Время без активаций входа от микро переключения двери (при условии, что температура камеры достигла значения рабочей установки), для автоматической активации функции Энергосбережения (воздействие на вентилятор испарителя будет оказано только в случае если F0=1 или 2): 

0=функция не будет активироваться автоматически. 

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ.

	    u1
	  0
	  6
	  -----
	 Нет.
	Нет.
	0
	Функция, управляемая четвертым выходом (22):

0=освещение камеры – в случае, если кнопка Вспомогательный и параметры i0 и u2 будут активированы;
1=предохранение от запотевания - в случае, если кнопка Вспомогательный и параметр u6 будут активированы;

2=вспомогательный выход - в случае, если кнопка Вспомогательный и параметры i5 и u2 будут активированы;

3=выходы сигнала тревоги - в случае, если параметр u4 будет активирован;

4=резисторы двери - в случае, если параметр u5 будет активирован;

5=реле испарителя - в случае, если параметры u7 и u8 будут активированы;

6=вентилятор конденсатора - в случае, если параметры Р4, F11 и F12 будут активированы.

	    u2
	  0
	  1
	  -----
	  Нет.
	Нет.
	0
	Возможность включить/выключить освещение камеры или вспомогательный выход вручную, когда прибор выключен (только если u1=0 или 2) (23):
1=да.

	u4
	0
	1
	-----
	Нет. 
	Нет.
	1
	Подключение деактивации выхода сигнала тревоги, также отключение звукового сигнала (только если u1=3): 1= да.

	u5
	-99.0
	99.0
	°C/°F (1)
	Нет. 
	Нет.
	-1.0
	Температура камеры, при понижении которой резисторы двери будут включены (“u5 - 2.0 °C/°F” , только если u1=4). (6)

	u6
	1
	120
	Мин. 
	Нет. 
	Нет.
	5
	Время действия предохранения от запотевания (только если u1=1).

	u7
	0.0
	99.0
	°C/°F (1)
	Нет. 
	Нет.
	2.0
	Температура камеры, при понижении которой реле испарителя будет деактивировано (относительно рабочей установки, а именно “рабочая установка + u7”) (только если u1=5) (6). 

	u8
	0
	1
	-----
	Нет. 
	Нет. 
	0
	Тип контакта реле испарителя (только если u1=5):
0=NO (реле активируется при замыкании контакта);

1=NC (реле активируется при размыкании контакта). 

	u9
	0
	1
	-----
	Нет. 
	Нет. 
	1
	Отключение звукового сигнала: 1=да.

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

	НЕ1
	00:00
	23:59
	Час:Мин
	Нет.
	Нет.
	00:00
	Время активации функции Энергосбережения в режиме реального времени; также см. параметры r4 и НЕ2.

	НЕ2
	00:00
	23:59
	Час:Мин
	Нет.
	Нет.
	00:00
	Продолжительность действия функции Энергосбережения в режиме реального времени; также см. параметры r4 и НЕ1:

00:00=функция Энергосбережения в режиме реального времени активирована не будет.

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	ОТТАЙКА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

	Hd1
	00:00
	23:59
	Час:Мин
	Нет.
	Нет.
	-- : --
	Время активации первого периода оттайки в режиме реального времени (только если d8=4):

-- : -- = первый период оттайки в режиме реального времени активирован не будет.

	Hd2
	00:00
	23:59
	Час:Мин
	Нет.
	Нет.
	-- : --
	Время активации второго периода оттайки в режиме реального времени (только если d8=4):

-- : -- = второй период оттайки в режиме реального времени активирован не будет.

	Hd3
	00:00
	23:59
	Час:Мин
	Нет.
	Нет.
	-- : --
	Время активации третьего периода оттайки в режиме реального времени (только если d8=4):

-- : -- = третий период оттайки в режиме реального времени активирован не будет.

	Hd4
	00:00
	23:59
	Час:Мин
	Нет.
	Нет.
	-- : --
	Время активации четвертого периода оттайки в режиме реального времени (только если d8=4):

-- : -- = четвертый период оттайки в режиме реального времени активирован не будет.

	Hd5
	00:00
	23:59
	Час:Мин
	Нет.
	Нет.
	-- : --
	Время активации пятого периода оттайки в режиме реального времени (только если d8=4):

-- : -- = пятый период оттайки в режиме реального времени активирован не будет.

	Hd6
	00:00
	23:59
	Час:Мин
	Нет.
	Нет.
	-- : --
	Время активации шестого периода оттайки в режиме реального времени (только если d8=4):

-- : -- = шестой период оттайки в режиме реального времени активирован не будет.

	ОБОЗН.
	MИН.
	MAКС.
	ЕД. ИЗМ.
	EVX201
	EVX203
	EVX214
	СЕРИЙНАЯ СЕТЬ (MODBUS).

	LA
	1
	247
	-----
	247
	247
	247
	Адрес прибора. 

	Lb 
	0
	3
	-----
	2
	2
	2
	Скорость передачи сигнала:

0 = 2.400 бод,  1 = 4.800 бод, 

2 = 9.600 бод,  3 = 19,200 бод.

	LP 
	0
	2
	-----
	2
	2
	2
	Четность:

0=нет; 1=нечетный; 2=четный.


(1) единица измерения зависит от параметра Р2.
(2) установите параметры, относящиеся к регулировке соответствующим образом сразу после изменения параметра P2.
(3) параметр будет иметь воздействие даже после сбоя в электропитании, случившегося во включенном состоянии прибора.

(4) отсчет времени, установленного параметром, будет идти, даже если прибор выключен.

(5) если параметр С1 имеет значение 0, то задержка с момента окончания действия неисправности датчика камеры составит 2 минуты.

(6) дифференциал параметра составляет 2.0 ºС / 4 ºF.

(7) если, при включении прибора, температура конденсатора превышает значение, установленное параметром С7, то параметр С8 не будет иметь действия.
(8) прибор запоминает число интервалов между процессами оттайки каждые 30 мин.; изменение параметра d0 начинает действовать по завершению интервала времени с момента последней оттайки или в случае активации процесса оттайки вручную.

(9) дисплей возобновляет нормальную работу сразу после окончания процесса оттайки (только в EVX214) или по окончании деактивации вентилятора испарителя (только в EVX203 и EVX214), температура камеры понизится ниже температуры, от которой произошла блокировка дисплея первоначально (или если включился сигнал температурной тревоги).

(10) если параметр Р3 имеет значение 0 или 2, прибор будет работать так, как если бы параметр d8 имел значение 0.

(11) если при активации процесса оттайки, продолжительность работы компрессора меньше времени, установленном параметром d5, то компрессор останется включенным промежуток времени, требуемый для завершения процесса оттайки.
(12) если параметр Р3 имеет значение 0, то прибор будет работать так, как если бы параметр А0 имел значение 0, но сигнал тревоги не будет сохранен в памяти прибора.

(13) во время процесса оттайки и стекания конденсата, а также во время остановки вентилятора испарителя, сигналы температурной тревоги срабатывать не будут, при условии, что они сработали после активации процесса оттайки.
(14) во время активации входа от микро переключения двери, сигнал тревоги от достижения максимального значения температуры подключен не будет при условии, что сигнал тревоги сработал при активации входа. 
(15) при возобновлении подачи электропитания, соответствующий сигнал тревоги будет всегда активироваться.

(16) если параметр Р3 имеет значение 0, то прибор будет работать так, как если бы параметр F0 имел значение 2.

(17) параметр также может быть изменен при использовании процедуры, описанной в параграфе 4.8.

(18) если параметр Р4 имеет значение 0, то вентилятор конденсатора будет работать параллельно компрессору.

(19) компрессор будет выключен, в течение 10 сек., после активации входа; если вход активирован во время протекания процесса оттайки или когда вентилятор испарителя деактивирован, то активация входа не будет иметь влияния на компрессор. 
(20) прибор сохранит сигнал тревоги по истечении времени, установленного параметром i2; если параметр i2 имеет значение -1, то прибор не будет сохранять в памяти сигнал тревоги.

(21) убедитесь, что время, установленное параметром i7, не превышает время, установленное параметром i9.  
(22) во избежание повреждения установки, подключенной к прибору, изменяйте значения установок только тогда, когда прибор выключен.

(23) если параметр u2 имеет значение 0, то выключение прибора может привести к выключению освещения камеры и отключению вспомогательного выхода (при последующем включении прибора, соединенная с ним установка останется выключенной); если параметр u2 имеет значение 1, то выключение прибора не приведет к выключению освещения камеры и отключению вспомогательного выхода (при последующем включении прибора, соединенная с ним установка останется включенной).
13. Электроподключения.

13.1 Предварительная информация.

Относительно опций на схеме:
· установка соединена и управляется через четвертый выход в зависимости от параметра u1 (только EVX214).
· серийный порт для соединения с системой мониторинга (через последовательный интерфейс TTL с протоколом соединения MODBUS) или с ключом программирования; порт не должен использоваться одновременно для разных целей.
13.2 EVX201 Электрические соединения.
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13.3 EVX203 Электрические соединения.
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13.4 EVX214 Электрические соединения.
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13.5 Предупреждающая информация к электрическим соединениям.

· при  работе с приборами не использовать электрические или пневматические отвертки;

· при перемещении прибора из холодной среды в теплую, прибор можно включать после часа нахождения в теплой  среде;

· проверьте рабочее напряжение, частоту питающей сети и электрическую мощность прибора; они должны соответствовать местному электропитанию;

· отключите электропитание перед текущим ремонтом прибора;
· не используйте прибор как защитное устройство;

· для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO. 
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