8.5. Таблица тревог

Код
Описание тревоги
Кто выдал
Выполненное действие
Тип сброса
Задержка
Примечание

AL001
Общий перегрев вентилятора
Цифровой Вход
/
ручной
Нет
Только на дисплее

AL002
Общий дифференциал масла 
Цифровой Вход
/
ручной
Настраиваемая
Только на дисплее

AL011
Перегрев по кликсону /компрессор 1
Цифровой Вход
Компр. 1 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Настраиваемая


AL012
Перегрев по кликсону /компрессор 2
Цифровой Вход
Компр. 2 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Настраиваемая


AL013
Перегрев по кликсону /компрессор 3
Цифровой Вход
Компр. 3 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Настраиваемая


AL014
Перегрев по кликсону /компрессор 4
Цифровой Вход
Компр. 4 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Настраиваемая


AL015
Перегрев по кликсону /компрессор 5
Цифровой Вход
Компр. 5 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Настраиваемая


AL016
Перегрев по кликсону /компрессор 6
Цифровой Вход
Компр. 6 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Настраиваемая


AL021
Выс/низ. реле давления компрессора 1
Цифровой Вход
Компр. 1 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Нет


AL022
Выс/низ. реле давления компрессора 2
Цифровой Вход
Компр. 2 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Нет


AL023
Выс/низ. реле давления компрессора 3
Цифровой Вход
Компр. 3 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Нет


AL024
Выс/низ. реле давления компрессора 4
Цифровой Вход
Компр. 4 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Нет


AL025
Выс/низ. реле давления компрессора 5
Цифровой Вход
Компр. 5 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Нет


AL026
Выс/низ. реле давления компрессора 6
Цифровой Вход
Компр. 6 ВЫКЛ.
Настраиваемый
Нет


AL031
Дифференциал масла компрессора 1
Цифровой Вход
Компр. 1 ВЫКЛ.
Ручной
Настраиваемая


AL032
Дифференциал масла компрессора 2
Цифровой Вход
Компр. 2 ВЫКЛ.
Ручной
Настраиваемая


AL033
Дифференциал масла компрессора 3
Цифровой Вход
Компр. 3 ВЫКЛ.
Ручной
Настраиваемая


AL034
Дифференциал масла компрессора 4
Цифровой Вход
Компр. 4 ВЫКЛ.
Ручной
Настраиваемая


AL035
Дифференциал масла компрессора 5
Цифровой Вход
Компр. 5 ВЫКЛ.
Ручной
Настраиваемая


AL036
Дифференциал масла компрессора 6
Цифровой Вход
Компр. 6 ВЫКЛ.
Ручной
Настраиваемая


AL041
Уровень жидкости
Цифровой Вход
/
Ручной
Настраиваемая


AL042
Общее реле давления на всасывании
Цифровой Вход
Все компрессоры ВЫКЛ.
Автоматический
Нет


AL043
Высокая частота активации реле низкого давления
Цифровой Вход
Все компрессоры ВЫКЛ.
Ручной
Нет
Настраиваемая частота

AL044
Общее реле давления на нагнетании
Цифровой Вход
Все компрессоры ВЫКЛ.
Настраиваемый
Нет


AL051
Обслуживание компрессора 1
Система
/
Ручной
Нет
Только на дисплее

AL052
Обслуживание компрессора 2
Система
/
Ручной
Нет
Только на дисплее

AL053
Обслуживание компрессора 3
Система
/
Ручной
Нет
Только на дисплее

AL054
Обслуживание компрессора 4
Система
/
Ручной
Нет
Только на дисплее

AL055
Обслуживание компрессора 5
Система
/
Ручной
Нет
Только на дисплее

AL056
Обслуживание компрессора 6
Система
/
Ручной
Нет
Только на дисплее

AL061
Низкое давление нагнетания
Аналоговый Вход
Все вентиляторы ВЫКЛ
Автоматический
Настраиваемая


AL062
Высокое давление нагнетания
Аналоговый Вход
Все вентиляторы ВКЛ
Автоматический
Нет


AL063
Низкое давление всасывания
Аналоговый Вход
Все компрессоры ВЫКЛ
Автоматический
Настраиваемая


AL064
Высокое давление всасывания
Аналоговый Вход
Все компрессоры ВКЛ
Автоматический
Настраиваемая


AL065
Датчик всасывания неисправен или отсоединен
Аналоговый Вход
Настраиваемое количество ВКЛ. компрессоров
Ручной
30 сек.
Принудительная работа инвертора компрессора на 100%

AL066
Датчик нагнетания неисправен или отсоединен
Аналоговый Вход
Настраиваемое количество ВКЛ. вентиляторов
Ручной
30 сек.
Принудительная работа инвертора вентилятора на 100%

AL067
Датчик B3 неисправен или отсоединен
Аналоговый Вход
/
Автоматический
30 сек.
Только на дисплее

AL068
Датчик B6 неисправен или отсоединен
Аналоговый Вход
/
Автоматический
30 сек.
Только на дисплее

AL069
Датчик B7 неисправен или отсоединен
Аналоговый Вход
/
Автоматический
30 сек.
Только на дисплее

AL071
Превышено количество цифровых входов
Система
/
Автоматический
Нет
Только на дисплее

AL072
Превышено количество приборов
Система
/
Автоматический
Нет
Только на дисплее

AL073
Ошибка карты часов или батареи
Система
Интервалы времени ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL081
Перегрев вентилятора 1
Цифровой Вход
Вентилятор 1 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL082
Перегрев вентилятора 2
Цифровой Вход
Вентилятор 2 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL083
Перегрев вентилятора 3
Цифровой Вход
Вентилятор 3 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL084
Перегрев вентилятора 4
Цифровой Вход
Вентилятор 4 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL085
Перегрев вентилятора 5
Цифровой Вход
Вентилятор 5 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL086
Перегрев вентилятора 6
Цифровой Вход
Вентилятор 6 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL087
Перегрев вентилятора 7
Цифровой Вход
Вентилятор 7 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL088
Перегрев вентилятора 8
Цифровой Вход
Вентилятор 8 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL089
Перегрев вентилятора 9
Цифровой Вход
Вентилятор 9 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL090
Перегрев вентилятора 10
Цифровой Вход
Вентилятор 10 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL091
Перегрев вентилятора 11
Цифровой Вход
Вентилятор 11 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL092
Перегрев вентилятора 12
Цифровой Вход
Вентилятор 12 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL093
Перегрев вентилятора 13
Цифровой Вход
Вентилятор 13 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL094
Перегрев вентилятора 14
Цифровой Вход
Вентилятор 14 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL095
Перегрев вентилятора 15
Цифровой Вход
Вентилятор 15 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL096
Перегрев вентилятора 16
Цифровой Вход
Вентилятор 16 ВЫКЛ
Ручной
Нет


AL097
Утечка хладагента
Цифровой Вход
/
Автоматический
Настраиваемая
Только на дисплее

AL098
Предотвращение высокого давления нагнетания
Аналоговый Вход
Компрессоры ВЫКЛ
Автоматический
Нет


AL099
Выключение  компрессоров для Предотвращения ВД
Аналоговый Вход
Компрессоры ВЫКЛ
Автоматический
Нет


AL100
Частота избыточного предотвращения
Аналоговый Вход
/
Настраиваемый
Нет
Только на дисплее

